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Carte Module de Surcharge  

Branchement 24V ou 48V 
à la centrale de désenfumage 800291

Bleu Marron

Branchement électrique

5) Le système d'ouverture doit toujours être 
connecté à une alimentation 24 ou 48 VDC. 
Connectez via les bornes 1 et 2 au module 
de surcharge (LIP) fourni avec la traverse. 
Le vérin ne possède pas d'interrupteurs de fin 
de course.

Le vérin sera détruit  si le module de surcharge
(LIP) n'est pas relié au vérin

Guide d'installation SA Power Double 

Centrer la traverse SA Power Double dans le lanterneau

1) La traverse principale avec les vérins et les bras est abaissée
dans la costière du lanterneau et fixé celle-ci par 4 vis à chaque extrémité.

2) La traverse de l´ouvrant est montée  

3) Tous les réglages sont effectués en usine. Aucun autre réglage 
mécanique ou électrique n'est requis

4) Il est possible de tester le bonne ouverture/fermeture du vérin en
raccordant une batterie 18-48V sur les fils de test.
Lorsque les galets sont alignées avec le profil en U, coupez le rilsan
qui maintient les roues à ressort. 
Les galets se positionnent  dans le profil en en U.


